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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 980/2019-W-3

Zleceniodawca:
Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z o.0.
ul. Zamenhofa 17
98-300 Wielun

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania probki:
Wielun, ul. 18 stycznia 24

Miejsce pobrania probki:
Punkt czerpalny — woda w sieci

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj probki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka jednorazowa

Stan proébki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
20.05.2019r.
Data rozpoczecia badan:
20.05.2019r.
Data zakonczenia badan:
03.06.2019r.

Laboratorium posiada zgode Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody ..EKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze byc powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pigmie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport czystosé

pojemnikéww przypadku probkipobraneji dostarczonejprzez Klienta.
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Wyniki badar
. : Jednostka : YWartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia p—— Procedury badawcze Wynik dopuszezaina
1. | Chlor wolny mg/| HACH metoda nr 8021 <0,05 0,3
. PB-148/LF
2. |Akryloamid MO/ wyd. 2 2 dnia 05.04.2013 P <0,040 0,10
PB-260/LF
3 | Antymon Ml wyd. 1 2 dnia 15.04.2014 <0,50 5
4 |Arsen Mg/l PN-EN ISO 15586:2005 <3,0 10
5 |Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 P <0,50 1,0
. PB-160/LF
6 |Benzo(a)piren ug/l wyd. 6 2 dnia 15.03.2016 P <0,0020 0,010
7 | Chlorek winylu ug/! PN-EN ISO 10301:2002 P <0,20 0,50
: PB-190/LF
8 | Epichlorohydryna g/l wyd.2  dnia 29.06.2013 P <0,060 0,10
9 |Rte¢ pg/l PN-EN 1483:2007 P <0,10 1
10 | Selen pg/l PN-EN ISO 9965:2001 P <0,50 10
PB-160/LF
1| ZTwWwa MO \wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P <0005 i1
12 | Suma pestycyddw (z obliczen) g/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,01 0,50

Znak < : dotyczy wartosci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalnosci

" Warto$ci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania

oraz posiada zgode Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzeénia 2018r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wyko ywanle analiz wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r. ,‘

Data wykonania sprawozdania Podpis os\?byl‘autoryzujacej sprawozdanie

Z-CA\ KIEROWNIKA
03.06.2019r. ATORIUM
iej Markowski

KONIEC SPRAWOZDANIA Z B‘X\bAN
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