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SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBEK WODY NR PSSE-OL-LHK/S/145/3,7/19
badany obiekt  Probki wody do spozycia z wodociagu Ruda
cel badania Dla potrzeb urzedowych
stan probek w chwili priyjecia Prawidlowy data pobrania  20.05.2019r.
probka pobrana priez Zleceniodawce —Agnieszka Pyzalska zaswiadczenie nr 38 z dnia 14.03.2019r. PSSE Wielun N
nazwa i adres klienta Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. 98-300 Wielun ul. Zamenhofa 17
zlecenie nr 2246 zdnia  20.05.2019r.
numer protokolu pobrania probek 01/M/19 zdnia  20.05.2019r.
Kod probki Miejsce pobrania probki Oznakowanie
P scep p probki w terenie
145/3/S/LHK Ujecie Ruda — miejsce wprowadzania wody do sieci 01/19/3
145/7/S/LHK Sie¢ — Ruda ul. 18 Stycznia 24 p. Nowak 01/1977
Data pryyjecia Data rozpoczecia Data zakoriczenia Data sporzqdzenia
prébki do badania 20.05.2019r. badania 20.05.2019r. badania 31.05.2010r. sprawozdania 03.06.2019r.
Niniejsze sprawozdanie z badan/pomiaréw zawiera wyniki badan/pomiaréw objete zakresem akredytacji oraz badan/pomiaréw nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone
literg - N
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Wartosé Kod probki
Oznaczany wskainik Jednostka Metoda badawcza artose - T453/S/LHK ] 145/7/S/LHK -
normatywna . .
Wynik oznaczenia
Ogélna liczba mikroorganizméw bez
v 1 ml prébki na agarze jtk PN-EN ISO 6222:2004 nieprawidlowych | Nie wykryto | Nie wykryto
odzywezym w temperaturze an
22°C po 72 h inkubacji * Zm
Obecnosé i liczba bakterii grupy e PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 0
coli w 100 ml probki J +A1:2017-04
Obecnosé i liczba bakterii e PN-ENISO 9308-1:2014-12 0 0 0
Escherichia coli w 100 ml probki J +A1:2017-04
Obecno$¢ i liczba enterokokéw . .
katowych w 100 ml prébki jtk PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - 0

"Niepewnos¢ wyniku wyrazona jako niepewnosé rozszerzona dla wspblezynnika rozszerzenia k=2, ktory zapewnta poziom ufnosci w przyblizeniu 95 %. Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego i nie uwzglednia
etapu pobierania probek.
* Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméow nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBEK WODY NR PSSE-OL-LHK/S/145/3,7/19

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

) Kod probki
Oznacga.n’y Jednostka Metoda badawcza Wartosc i 145/3/S/LHK | 145/7/S/LHK -
wskainik normatywna - :
Wynik oznaczenia
Akceptowalna przez
& NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | ncpmwidonschamin. | 0,17 0,02 * 025+0,02*
Megtnose (IFNU=INTU) | T O eany vakres ariobe IED, = =0,
do 1,0
¢ PN-EN ISO 7887:2012 Akeeplowalna prec <5 <5
Barwa mg/l Pt +Ap1 :2015-06 pkt 6 m:pmwidlm:'t;ch fﬁ\ian pH = 7,4 pH = 7,4
PR/L/LHK - 21 Atkccplowalp): ?rzez . . .
Zapach Wyd. 1 7.dn. 09.01.2006r. N | epmutionscr s |0 Aimno/brak | Na zimno/brak
PR/L/LHK —-21 Akccplo“'al'n_\: przez . .
Smak Wyd. 12 dn. 09.01.2006r. N | sepmmiamsen i | 0 2NO/0rak | Na zimnofbrak
. . : PB/L/LHK - 08 x
Stezenie fluorkdw/fluorki mg/1 Wyd. 1 z dn. 07.05.2004r. 1,5 - 0,37 £ 0,03
Stezenie chloru wolnego/ PB/L/LHK - 10
chlor wolny mg/l Wyd. 1 z dn. 07.05.2004r. 0.3 <005 <005
L . PB/L/LHK - 30
Stezenie glinu/glin (Al) ng/l Wyd. 17 dn. 05.012011r. 200 - <20
Stezenie otowiu/otéw ug/l PN-EN ISO 15586:2005 10 - <2,0
o PB/L/LAI-01
Stezenie chromu/chrom ng/l Wyd. 2 z dn. 15.02.2010r. 50 - <5,0
Stezenie kadmu/kadm ug/l PN-EN ISO 15586:2005 5,0 - <0,5
. . PB/L/LAI-01 "
Stezenie sodu/sod mg/l Wyd. 2 7 dn. 15.02.2010r. 200 - 20,352
Ty PB/L/LAI - 01
Stezenie miedzi/miedz mg/l Wyd. 2 z dn. 15.02.2010r. 2,0 - < 0,100
L - PB/L/LAI-01
Stezenie niklu/nikiel pg/t Wyd. 2 7 dn. 15.02.2010r. 20 - <5,0
Indeks nadmanganianowy/ .
utlenialnosé z KMnO; mg/l O, PN-EN ISO 8467:2001 5,0 - <0,6
Stezenie siarczanéw/ PB/L/LHK - 09 .
siarczany mg/! Wyd. 2z dn. 12.11.2008r. 2350 - 1018+
. PB/L/LHK - 24
Stezenie boru/bor mg/l Wyd. 3 7 dn. 28.04.2009r. N 1,0 - < 0,050
L - PB/L/LHK -25
Stezenie cyjankéw/eyjanki ng/l Wyd. 2 7 dn. 20.10.2008r. N 50 - <7
Suma THM/trihalometany — PN-EN ISO 10301:2002
ogdlem (£ THM) ne/l Rozdzial 2 100 - <03
. PN-EN ISO 10301:2002
1,2-dichloroetan ng/l Rozdzial 2 3,0 - <03
Suma trichloroetenu PN-EN ISO 10301:2002
i tetrachloroetenu (z obliczen) ne/l Rozdziat 2 10 ) <04
Magnez (z obliczen) mg/l PN-ISO 6058:1999 N 7-125 - 80+0,8*

Niepewnos¢ podana jako przedzial ufnosci na poziomie 95 % prawdopodobienstwa przy k=2. Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego i nie uwzglednia etapu pobierania prébek.

<" —znak informujacy o uzyskaniu wartoéci ponizej granicy oznaczalnodci zastosowanej metody badawczej.

€ pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.
** Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. 2017r. poz. 2294,

Uwagi:

B =

Zatacznik nr 4B do PO/L - 15
Wyd. 10 z dnia 25.05.2018r.

Badanie probek wykonano w terminach zgodnych z metodami badawezymi.
Wyniki badai odnoszg si¢ wytacznie do zbadanych probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni liczac od daty ofrzymania sprawozdania.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBEK WODY NR PSSE-OL-LHK/S/145/3,7/19

OCENA ZGODNOSCI
W zakresie wykonanych oznaczef dostarczone probki wody odpowiadaja wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294). Zgodno$¢ z wymaganiami
w/w zostata stwierdzona w odniesieniu do akredytowanych i nieakredytowanych wynikéw badan.

Zasada podej ia decyzji 0 zgodnosci lub niezgodi :
W przypadku, gdy dokument odniesienia podaje wartos¢ graniczna parametru to uzyskany wynik badania/pomiaru uznaje sig za:
- Zgodny ze specyfikacja - akceptacja, jezeli wynik badania/pomiaru nie przekracza badz jest rowny wartosci granicznej podanej w specyfikacji (lub w przedziale okreslonej tolerancji).
- Niezgodny ze specyfikacja - odrzucenie, jezeli wynik badania/pomiaru znajduje si¢ powyzej wartosci granicznej podanej w specyfikacji (lub poza przedziatem okreslonej tolerancji).
Ryzyko blednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wynikow zblizonych do granicy tolerancji i 50% dla wynikéw rownych wartosci granicznej.
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